CHeIZ

Aussentemperaturfiihler

Sonde de température extérieure
Outside-temperature detector
Sonda della temperatura esterna
Sonda de temperatura exterior
Utetemperaturgivare
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Montagevorschrift
Instructions de montage
Fitting instructions
Istruzioni di montaggio T ~=F
Instrucciones de montaje
Monteringsanvisning
WHCTPYKUMSA MO MOHTaxXy

Y04579

Installationsanweisung fir die Elektrofachkraft

Notice d'installation pour I'électricien

Guidelines for the electrician

Informazioni per l'installatore elettrico

Instrucciones de instalacién para el electricista
Installationsinstruktion for behorig elektriker

WHCTPYKUNA NO yCTAHOBKMW ANS 3NIEKTPOMOHTaXHMKOB

Firden Einsatzin Gblicher Umgebung

Pour usage dans un environnement normal

For use in normal environments

Perimpiego in ambiente usuale

Para el uso en ambiente normal

Foranvandning i normal miljo

[nsa BBoAa B aKCNyaTaumio B OObIYHbIX YCINOBUSIX
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N An der Nordfassade montieren
Montage sur la facade nord
Affix to a north-facing wall
(0} Montare sulla facciata esposta a nord
Montaje en la fachada del Norte
Monteras pa nordfasad
S YctaHaBnuBaeTCcA Ha CeBePHOMN CTOPOHE 3[4aHusA

Bei Zonenregelung: Fassade der zugehdérigen Zone beniitzen

Lors d'une régulation de zone, utilisez la facade correspondante

For zonal regulation, fit to the wall corresponding to the particular zone

Nella regolazione a zone: utilizzare la facciata della zona corrispondente

Cuando regulacién en zonas: Usar en la fachada de la zona correspondiente

Vid zonreglering: Monteras pa vagg som tillhér zonen

Mpu 30HHOM perynupoBaHuK: Ucnonb3oBaTk hacan npuneraroLlen 30HbI
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abdichten
rendre étanche
seal

otturare
junta
avtatning
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